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	Заказчик:
	ОАО «Кировские коммунальные системы»
	Группа материалов:
	С (КИПиА)

	№ опросного листа:
	СВ0435
	Код МТР в ЕНС РКС:
	СВ0435


Наименование МТР: Анализатор влажности ЭВЛАС-2М
	№ п/п
	Наименование параметра (характеристики)
	Размерность
	Требования заказчика

	1
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	1.1
	Диапазон измерения влажности
	%
	0-100

	1.2
	Предел абсолютной инструментальной погрешности анализатора
	%
	Не более ±0,2

	1.3
	Диапазон значений погрешностей результатов измерения влажности в зависимости от анализируемого материала
	%
	От ±0,2 до ±1,5

	1.4
	Диапазон установки температур рабочих режимов
	°С
	70-160

	1.5
	Погрешность установки и поддержания температур рабочих режимов
	°С
	Не более ±2

	1.6
	Индикация результата производится в цифровой форм с дискретностью отсчёта
	%
	0,01


	1.7
	Диапазон массы навески для проведения анализа
	мг
	2000-10000

	1.9
	Время прогрева и установления рабочего режима
	мин
	Не более 30

	1.10
	Габаритные размеры
	мм
	187х230х320

	1.11
	Потребляемая мощность
	Вт
	Не более 370

	2
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	ФИО Ответственного:
	Зыкин Е.Н.

	Должность:
	Зам. начальника ГСА

	Телефон / Факс:
	( 8332) 23-39-11, 23-35-92

	Электронный адрес:
	

	Подпись:
	

	Директор технического департамента:
	

	Подпись:
	


